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円

変更の理由 配管工事において、既設冷媒管フレアの再利用不可による冷媒管切断に
伴う接続を追加した。既設冷媒管を再利用するにあたり、規定の配管サイズ
に適合しない箇所があることが分かり、冷凍機油の補充や配管の部分改修
が必要となったため追加した。電気工事において、災害時コンセント使用の
際に、電力の使い過ぎによりブレーカーが落ちる事が想定されるため、現在
の使用量を把握できるようデジタル式電流計を追加した。

ほっとＨＯＴ・中条空調設備等改修工事

管工事

入替台数：電源自立型室外機２台、発電機搭載室外機６台、室内機63台
既存ＧＨＰ空調機を電源自立型及び発電機搭載型ＧＨＰ空調機に更新を
する。
ＧＨＰにて発電した電力を、特定負荷に供給し災害時に運用できるよう電気
設備の改修をする。

変更なし
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